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دوربندي چاه آسانسور بايستي حداقل دو ساعت در برابر حريق مقاوم باشد و همچنين اين دوربندي در برابر نفوذ دود مقـاوم   .1

 .)ايجاد فشار مثبت در چاه آسانسور و پلكان نيز تحقق پذيرد(باشد 

) اعـلام حريـق   يـا شسـتي  )دتكتور( آشكارسازتحريك به وسيله (سيستم فرمان آسانسور به گونه اي باشد كه در هنگام حريق  .2

 .انتقال يابد و سپس تحت فرمان آتش نشان قرار گيرد تراز تخليه آسانسور به

 .برانكارد بر بوده همچنين مجهز به برق اضطراري باشد حداقل آسانسور آتش نشان بايستي .3

 .مي باشد 200*260ابعاد چاه  وسانتي متر  110*210برانكاردبر ابعاد كابين  .4

 .كليه طبقات و فضاهاي موجود در آنها بايستي به آسانسور آتش نشان دسترسي داشته باشند .5

  n.95.5.25.جهت آسانسور آتش نشان نيز رعايت گردد 15رعايت ساير ضوابط مربوط به آسانسورها مطابق مبحث  .6


